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Concerne:

Résultats des analyses relatives aux échantillons d’eau.

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, nous vous transmettons en annexe les résultats des analyses d'eau relatifs aux échantillons
pris le 16 juin 2017.

Ces résultats font partie du service d'échantillonnage de la DEA dans le réseau de distribution d'eau de votre
commune conformément au réglement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif a la qualité des eaux destinees a
la consommation humaine.

Suite au résultat des analyses, la conclusion relative a la qualité de I'eau par rapport au réglement mentionne
ci-dessus est la suivante :

DEA /00001817 Réseau Mecher-lez-Clervaux
DEA /00001820 Réservoir Mecher-lez-Clervaux (adduction)
DEA /00001821 Réservoir Mecher-lez-Clervaux (cuve)

conforme pour les échantillons :

. néant

non conforme pour les échantillons :

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter Monsieur Marc Schroeder, chef du service qualité de
la DEA, au numéro 23 64 24-54 (qualitt@dea.lu).

Recevez, Mesdames, Messieurs, I'expression de nos sentiments distingués.

Le directeur,

=

(Patrick KOSTER)

Annexes: - Bulletins d’analyses d’eau potable

7780 doc

L'ingénieur-chimiste,

y 2

(Marc SCHROEDER)

Tél: 23 64 24-1 Fax: 23 63 93 55

N° TVA: LU10480552




SYNDICAT DES EAUX )
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu

SEBES
~_

Esch-sur-Sare, le 21.06.2017

N BULLETIN D'ANALYSE
O°ACC IUN
WIGEN ECHANTILLON N°: 17-2336

1SO/CE| 17025
Lieu: mecher-lez-Clerveaux-réseau local Préléve le: 16.06.2017
Nom de l'échantilion:  DEA/00001817 Remis par: Juchem

Jéréme
Nature de 'échantillon. Eau potable Regu le: 10:00
Nature de l'analyse: Contréle de routine microbiologique DEA Début de I'analyse: 16.06.2017
Demandeur: DEA - Distribution des Eaux des Ardennes Validation: 21.06.2017
LU - 8707 Useldange
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES
Paramétre: Méthode: Unité: Résultat: RGD 7/10/2002
Bactéries coliformes dans 100 mi (X} Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2
Escherichia coli dans 100 ml X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2

Micro-organismes revivifiables par mi aprés 48 h & 1SO 6222 cfu/mt <1 <20
36°C %)
Micro-organismes revivifiables par ml aprés 72 h & 1SO 6222 cfu/ml 3 <100
22°C X
Clostridium perfringens %) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1 0
Entérocoques intestinaux (X) 1SO 7899-2 cfu/100ml <1 0

Lexique:

npp = nombre ie plus probable
n.d. = non déterminable

p.d. = pas déterminé

(x) paramatre accrédité

Les résultats bactériologiques sont a interpréter selon la norme 1ISO 8199

<1: organismes non-détectés dans le volume étudié

1-3: orgenismes présents dans Ie volume étudié

4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans Ie volume étudié

L'échantillonnage es! réalisé selon la procédure PO1 applicable au laboratoire et 4 ces clients.

* ISO11885: Les résullats des échantilions dont Ia turbidité = 4.5 FNU ne sont pas sous accréditation
* 1ISO11885: Les échantillons sont acidifiés & pH<2 avant analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° DIDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930

Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000
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SYNDICAT DES EAUX )
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE
L-9650 ESCH-SUR-SURE

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57
E-MAIL: sebes@sebes.lu INTERNET: www.sebes.lu

SEBES
~_

Esch-sur-Sire, le 21.06.2017

- o_Lasm BULLETIN D'ANALYSE
e ECHANTILLON N°: 17-2337

Pag ey 1S0/CEN 17025

Lieu: [REC-603-07/A01][Mecher-lez-Clerveaux]adduction Préleve le: 16.06.2017
Nom de l'échantilion:  DEA/00001820 Remis par: Juchem
Jéréme

Nature de I'échantillon: Eau potable Regu le: 10:00

Nature de I'analyse: Contréle de routine microbiologique DEA Début de 'analyse: 16.06.2017

Demandeur: DEA - Distribution des Eaux des Ardennes Validation: 21.06.2017

LU - 8707 Useldange

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES

Paramétre: Méthode: Uniteé: Résultat: RGD 7/10/2002

Bactéries coliformes dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100mi <1 0
selon ISO 9308-2

Escherichia coli dans 100 ml ) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2

Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h a ISO 6222 cfu/ml <1 <20

36°C X)

Micro-organismes revivifiables par mi aprés 72 h a 1SO 6222 cfu/mi 1 <100

22°C %

Clostridium perfringens (%) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1 0

Entérocoques intestinaux (X) 1SO 7899-2 cfu/100ml <1 0

Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d. = non déterminable

p.d. = pas déterminé

(x) paramétre accrédité

Les résullats bactériologiques sont a interpréter selon la norme ISO 8199

<1: organismes non-détectés dans le volume étudié

1-3: organismes présents dans le volume étudié

4-9: nombre eslimatif d'organismes présents dans le volume étudié

L'échanlillonnage est réalisé selon la procédure PO1 applicable au laboratoire et & ces cliants.
*1ISO11885: Les résullats des échantillons dont la turbidité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
*18011885: Les échantillons sonl acidifiés 4 pH<2 avanl analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 114929830
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000

Page 1/1




SYNDICAT DES EAUX
DU BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE SE B ES
L-9650 ESCH-SUR-SURE ’\
—

TELEPHONE 83 95 91-1 TELEFAX 89 90 57

E-MAIL: sebes@sebes.u INTERNET: www.sebes.lu Esch-sur-Sdre, le 21.06.2017
= BULLETIN D'ANALYSE
OLQS O'ACCREDITATION
1918 I ECHANTILLON N°: 17-2338
orage L m] !SO/CEI 17025
Lieu: [REC-603-07/D02][Mecher-lez-Clerveaux]cuve Préléve le: 16.06.2017
Nom de I'échantillon.  DEA/00001821 Remis par: Juchem
Jérdme
Nature de I'échantillon: Eau potable Regu le: 10:00
Nature de I'analyse: Contrble de routine microbiologique DEA Début de I'analyse: 16.06.2017
Demandeur: DEA - Distribution des Eaux des Ardennes Validation: 21.06.2017

LU - 8707 Useldange

CARACTERES BACTERIOLOGIQUES

Paramétre: Méthode: Unité: Reésultat: RGD 7/10/2002

Bactéries coliformes dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100mi <1 0
selon 1ISO 9308-2

Escherichia coli dans 100 ml (X) Colilert-18/Quanti-Tray npp/100ml <1 0
selon ISO 9308-2

Micro-organismes revivifiables par ml aprés 48 h a I1SO 6222 cfu/mi <1 <20

36°C X)

Micro-organismes revivifiables par ml aprés 72 h a 1SO 6222 cfu/ml 8 <s100

22°C (X)

Clostridium perfringens X) RGD du 7/10/2002 cfu/100ml <1 0

Entérocoques intestinaux (X) I1SO 7899-2 cfu/100ml <1 0

Lexique:

npp = nombre le plus probable
n.d. = non déterminable
p.d. = pas déterminé

{x) paraméire accrédité

Les résultats bactériologiques sont & interpréter selon la norme 1SO 8199

<1: organismes non-détectés dans le volume étudié

1-3: organismes présents dans le volume &tudié

4-9: nombre estimatif d'organismes présents dans le volume étudié

L'échantillonnage est réalisé selan la procédure PO1 applicable au laboratoire et & ces clients.
*1S011885: Les résultals des échantillons dont la turbitfité > 1.5 FNU ne sont pas sous accréditation
* 15011885 Les échantillons sont acidifiés a4 pH<2 avant analyse

ADRESSE DE FACTURATION: SEBES L-9650 ESCH-SUR-SURE N° D'IDENTIFICATION TVA: LU 11492930 N° IBLC: 11492930 Page 1/1
Comptes IBAN: BCEE: LU21 0019 1002 2560 8000 CCPL: LU71 1111 0363 2850 0000



